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10,00 (TIPICO)

20,50 (TIPICO)

1,30

TUBO-CAMICIA & 16"

0,30

TRINCEA
TUBAZIONI

LINEA @ 12" ASPIRAZIONE

FASE LIQUIDA

PROFILO TUMULO

MURETTO PERIMETRALE

_

10,50

1,00

0,20

QY

11,30

O lo 10 1o 1o [o 1o 1O [O

1,00 (TIPICA) 9,00 (TIPICA)

407

11,30

SERBATOIO DI STOCCAGGIO

GPL - 5000 M? (TIPICO)
SELLA DI APPOGGIO

IN CARPENTERIA METALLICA (TIPICA)
BASAMENTO SELLE

IN C.A.
PROFILO TUMULO

MURETTO PERIMETRALE

SEZIONE TRASVERSALE A-A - Scala 1:250

MURETTO
PERIMETRALE

124,30

RAMPA DI

ACCESSO

A

0,30

0,20

1,80

11,30

MURO DI
CONTENIMENTO

TUMULO
107,00

11,30

SERBATOIO

DI STOCCAGGIO
GPL - 5000 M?
(TIPICO)

0,20

1,80

TRINCEA TUBAZIONI
130,00

SALA POMPE E COMPRESSORI GPL

Keyplan - Scala 1:4000

r=

(g Ubicazione tumulo

RIFERIMENTO DISEGNI

+PER LAYOUT DEL DEPOSITO: DIS. 2533.14.01A

MAGGIO
2015

EMESSO PER RAPPORTO DI SICUREZZA FASE N.O.F.

F.GIUGA

V.PASTORE

C. MARINO

MAGGIO
2015

EMESSO PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

F.GIUGA

V.PASTORE

C. MARINO

23 MARZO
2015

REVISIONE DOPO COMMENTI

F.GIUGA

V.PASTORE

C. MARINO

PIANTA - Scala 1:250

13 MARZO
2015

REVISIONE DOPO COMMENTI

F.GIUGA

V.PASTORE

C. MARINO

SEZIONE LONGITUDINALE B-B - Scala 1:250

10,50

MURO DI
CONTENIMENTO
TUMULO
TRINCEA

SERBATOIO DI STOCCAGGIO

GPL - 5000 M? (TIPICO)

PROFILO TUMULO

SALA POMPE E
COMPRESSORI GPL

2,50

~

9,80

60,30

50,00

9,90

110,30

130,00

12 MARZO
2015

PRIMA EMISSIONE PER COMMENTI

F.GIUGA

V.PASTORE

C. MARINO

REV. DATA

DESCRIZIONE

DISEGN.

CONTR.

APPROV.

COMMITTENTE

-~ Q8
energas /- M

energis

ELABORAZIONE GRAFICA

W0 d,

SMEL --

3l fUo servizio Divisione GPL

societa meridionale elaborati industrial

PROGETTO

COMUNE DI MANFREDONIA (FG) LOCALITA" SANTO SPIRITICCHIO.

PROGETTO DI UN DEPOSITO COSTIERO DI GPL.

CODICE ELABORATO
2533.14.13

RIF.COMMESSA SMEI

2533 -14

FILE ELETTRONICO
2533.14.01A_13.dwg

SCALA
1:250

PROSPETTO SUD - Scala 1:250

TITOLO

LAYOUT E PARTICOLARI TUMULO SERBATOI
STOCCAGGIO GPL

NOTE

ALLEGATO "11

IL PRESENTE DISEGNO E PROPRIETA ENERGAS S.p.A. LA SOCIETA TUTELERA I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE




